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SIEHE INDEX-HINWEIS IN DER ZEICHNUNG!

DatumIndex Änderung FreigabeName

-O-Plan- -- -

KategoriePhase
21 3

Verfasser
6 754

NummerBauteil
11108 9

Planart
15 1612 13 14

Ebene
1918 2017

Planteil Index

Plannummer

Projektnummer

Projekt

Bauherr

Planinhalt

Status

Fachbereich

Plangrundlage

Format
Maßstab

Bearbeitet
Datum

Architekt

Ausführungsplanung

Architektur

840x1400
1:50

ARC 05 - AP GR - -

Oberkante fertig Fußboden
OKFFB

OKFFB

OKFFB Eingangsbereich Foyer
entspricht +/-0,00 = 99,72 ü.NN

Oberkante roh Fußboden
OKRFB

OKRFB

Dämmung

MW-Wände tragend 

Stahlbeton

Perimeterdämmung

Grundstücksgrenze

Nebeneingang

Haupteingang

Innenwände, GK-Trockenbau
Kernbohrung Boden

Kernbohrung Decke

Wanddurchbruch

Bodendurchbruch

Deckendurchbruch

SaC (DS) : dicht und selbstschließend

Sa (D) : dichtschließend

1.Rettungsweg

2.Rettungsweg

Rettungsfenster:b/h=>90/120FF
Brüstungshöhe<120cm

Nichtbernnbares WDVS

KS-Mauerwerk F30F30

Legende

Bodenbelagswechsel
BBW

Stb.-Fertigteile

Hinweis:

FestverglasungF

Widerstandsklasse RC1,RC2,RC3
nach DIN EN 1627

KS / 2.0 / DBM 

VORABZUG

Beckmann Capital Holding
Schwanenwall 36-38
44135 Dortmund

Die angegebenen Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB
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Grundriss H4 Dachgeschoss
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